
מעגלים סופיים הניזונים במתח עד 
1,000 וולט
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בתי תקע משולבים בתעלה

האם הוראות תקנת משנה 23)א( של תקנות החשמל )מעגלים סופיים 

הניזונים במתח עד 1,000 וולט(, המתירה הסתעפות מבית תקע 

לבית תקע אחר שבמרחק עד 30 ס"מ ממנו, חלה גם על התקנת בתי תקע 

בתעלות?

תשובת הוועדה

הוראות תקנה 23)א( הנ"ל קובעות:

"אין להסתעף ממפסק או מבית תקע אל מפסק או בית תקע אחר אלא 

אם כן המרחק בין מרכז המפסק או בית התקע האחד לבין מרכז המפסק 

או בית התקע ממנו הוא מסתעף אינו עולה על 30 ס"מ".

התקנה אינה מתייחסת למקום ההתקנה או לצורת ההתקנה, ועל כן אין 

נפקא מינא אם בתי התקע מותקנים כשהם שקועים בקיר או משולבים 

בתעלה.

חיבור מב"ת אחד לב"ת אחר שבמרחק העולה על 30 ס"מ - אסור.
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